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Potenciális energiamegtakarítási 

lehetőségek 

 

–  Fűtési – és hűtési 

igények csökkentése 

(24%) 

– Hatékony 

berendezések 

használata (39%) 

– Hatékonyabb 

üzemeltetés (37%) 

Source: HarmonAC project results. 

http://www.harmonac.info/ 



 

 
 

EPBD recast (átdolgozás) 

2010/31/EU Épületenergetikai direktíva átdolgozás 

 

• 2020. december 31. után valamennyi új épület nearly zero (közel 

nulla) energiafelhasználású legyen; 

• 2018. december 31. után a hatóságok által használt vagy 

tulajdonukban levő új épületek közel nulla energia igényűek 

legyenek; 

• Energetikai követelmények költségoptimalizált szintjeit ki kell 

számítani; 

• Rendszerkövetelményeket kell meghatározni az új és a 

korszerűsített épületgépészeti berendezésekre. 



Közel nulla energia felhasználású épület (NZEB) 

• Energetikai minősége nagyon jó; 

• Az energiaigényt jelentős mértékben 

megújuló energiaforrásokból kell fedezni, 

beleértve a helyben vagy a közelben 

megújuló energiaforrásból termelt energiát; 

• Pontos követelményt a tagállamoknak kell 

kidolgozni. 
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Közel nulla energia felhasználású épület 
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Közel nulla energia felhasználású épület 



Közel nulla energia felhasználású épület 



Hogyan történik a NZEB energetikai tanúsításának 

integrálása a nemzeti tanúsítási rendszerekbe 
 

1. Nincs változás. A meglévő tanúsítványt használják, az 

NZEB ‘A’ vagy ‘A+’ besorolású épület. (2) 

2. Kismértékben átalakított tanúsítvány. Besorolás 

változatlan. (2) 

3. Meglévő tanúsítvány, de új osztályokkal történik az 

NZEB megjelenítése. (7) 

4. Nincs változás, de útmutatást ad. (1) 

5. NZEB megjelenítés 2019-től. Jelenleg nincs változás. 

(Magyarország) 

6. Új tanúsítvány forma, besorolás változtatása. NZEB ‘A’ 

vagy ‘A+’. (2) 

7. Nincs részletes információ. (9) 

8. Meglévő skála lesz használva, NZEB indikátorral. (2) 

 

 



Ausztria, Dánia 
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Észtország, Németország 



 

• Közel nulla 

energiaigényű épület: 

-  Költségoptimalizált  

             követelményszint 

-  Min. 25 % 

megújuló  

 energiaforrásból 

származik 

 

• Pályázatoknál 2015. 

január 1-től 

 

• Építési engedélyt 2018. 

dec. 31. után nyújtották 

be  

20/2014. BM rendelet (III.7) a 7/2006 TNM rendelet 

módosításáról 



20/2014. BM rendelet a 7/2006 TNM rendelet 

módosításáról 



20/2014. BM rendelet a 7/2006 TNM rendelet 

módosításáról 



University of Kassel 

BME 

 

http://www.solanova.eu/ 

FP 5 of EC, 2004 

Dunaújváros 
Forrás: Osztroluczky Miklós 



15 

15 

2014.04.05. 

        Uwall = 1,80 W/m2K 



16 cm hőszigetelés  
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INTERNORM 

COMPACT+ 
Um = 1,3-1,4 W/m2K 

INTERNORM 

DIMENSION4 CR 
 Um = 1,0 W/m2K 

Ablakok 



2014.04.05. 
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Energiafelhasználás 

 kWh/m2,a 

Előtte   Utána 

Fűtés 

HMV 

Egyéb 



Új épületek (15-20 db) a SOLANOVA 

projekt eredményeit továbbfejlesztve, 2014  

Veszprém 

 

1974-ben épület 

20 szint 

130 lakás 

E = 168 kWh/m2,a    (F) 



• Fal hőszigetelése (20 cm U=0,2 W/m2,K) 

• Tető hőszigetelése (U=0,16 W/m2,K) 

• Nyílászárók cseréje 

• Árnyékolás 

• Hővisszanyerős szellőzés 

 

 

 

 

• A HMV 20 %-a napkollektorokkal 

• PV (252 db, 50 kWp, 37.200 kWh/a) 

Energetikai felújítás:  

Energia-megtakarítás: 70 % 



 

Épületgépészeti rendszerek felülvizsgálata  

folyamatos monitoring és adatgyűjtés mellett 
 

 

 iSERV: az Intelligens Energia Európa (IEE) 

keretprogramja által támogatott projekt. 12 nemzetközi 

projektpartner, 20 ország. Magyarországról: Pécsi 

Tudományegyetem. www.iservcmb.info 

 

 cél: 1600 épületgépészeti rendszer energiafelhasználási 

adatainak, egy órán belüli mintavételezéssel történő 

összegyűjtése, elemzése 20 EU országban 

 

 Az adatok közös adatbázisba kerülnek, az azonos 

funkciójú épületek egymással összehasonlíthatóvá 

válnak („benchmarking”).  

http://www.iservcmb.info/
http://www.iservcmb.info/
http://www.iservcmb.info/
http://www.iservcmb.info/
http://www.iservcmb.info/


iSERV Partners and Steering Group 

Welsh School of Architecture, 
Cardiff University 

Building energy use experts 

K2n Ltd 

Energy database experts 

MacWhirter Ltd 

Installation, Maintenance and 
Energy Inspections 

National and Kapodistrian 
University of Athens 

Indoor Air Quality experts 

University of Porto 

HVAC and Engineering experts 

Politecnico di Torino 

HVAC and Engineering experts 

Université de Liège 

HVAC and Modelling experts 

Univerza v Ljubljani 

HVAC and Engineering experts 

University of Pecs 

HVAC and Engineering experts 

Austrian Energy Agency 

Dissemination and Legislation 

REHVA 

HVAC Professional Body 

CIBSE 

HVAC Professional Body 

SKANSKA 

Building Developer 

Camfil Farr 

Filter manufacturer 

SWEGON 

AHU System manufacturer 



A vizsgálat eredménye 
 

 Az adatbázisba feltöltött adatok alapján a rendszer a 

vizsgált épületgépészeti berendezések fajlagos 

energiafogyasztását (kWh/m2a) minősíti.  

 

 A besorolás három kategóriába történhet: „Gyenge”, 

„Átlagos” vagy „Jó” kategória. 

 

 Az adatbázis alapján lehetőség nyílik különböző 

energiahatékonyságot javító intézkedések 

modellezésére is.  

 

 

 

 

 



A 20. századi megközelítés a 

21. század problémájára 

• A legtöbb EU szabályozás a teljes épület 

energiafelhasználásának csökkentésére 

törekszik a tényleges fogyasztáson alapuló 

számlák szerint. 

• Tudjuk mennyi energiát használunk, de 

nem tudjuk, hogy miért? 

 



• Részletes mérési adatok 

alapján lehetőség van a 

fogyasztások 

elemzésére. 

• Meghatározható az 

energiafelhasználást 

csökkentő intézkedések. 

A 21. századi megközelítés a 

21. század problémájára 



Magyarországi áruház 
 

 Az energiafogyasztási adatok visszamenőleg 

is fel lettek töltve az iSERV adatbázisba, mert 

az energiaszolgáltató által biztosított online 

felületen 15 perces bontásban rendelkezésre 

állnak a villamos energiafogyasztási adatok.  

 Az áruházban található egyéb fogyasztók 

energiafogyasztása egész évben közel 

állandó, ezért az épület összes villamos 

energiafelhasználásából közelítéssel 

meghatározható a hűtőgép energia-

fogyasztása, ezért nem kellett külön almérőt 

telepíteni a hűtőgéphez.  

 

 

 

 

 



Szőnyeg diagram (Carpet plot) 



Carpet Plots – McKenzie House 



McKenzie House 



McKenzie House 



Benchmarks 

• Éves energiafelhasználás – kWh/m2.a 

• Havi energiafelhasználás – kWh/m2.month 

• Berendezések terhelése – W/m2 



Jelentés készítése 



Összefoglalás 

 

• Közel nulla energiafelhasználású épület 

definíciója 

• Felújítás során közel nulla 

energiafelhasználású épület megvalósítható 

(SOLANOVA) 

• Költséghatékony? 

• Az iSERV prejekt online felületén lehetőség 

van az energiafogyasztásról jelentések 

készítésére, melyekkel energia-

megtakarítás érhető el 

   www.iservcmb.info 

http://www.iservcmb.info/


Köszönöm a figyelmet! 

 

Dr. MAGYAR Zoltán 

zmagyar@invitel.hu 

magyar@egt.bme.hu 

www.iservcmb.info 
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